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Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Agua de Piscina Data de Recolha: 16/08/2018
Colheita: Piscina da Ribeira da Venda Data de Recepgédo: 16/08/2018
Zona de Abastecimento: Piscinas Data Inic. Analise:  16/08/2018
Colhida por: Laboratério Data Fim Analise: 18/08/2018
Relatério / ID: 1801638 / 1807312 Data de Emissdo:  28/08/2018

A amostragem efectuada néo se encontra incluida no &mbito da acreditacéo.

Parametros de Campo

Hora da Colheita: 10:55

Ensaio Resultado Unidade Limite Lei(a) VR
Bactérias Coliformes (Coliformes totais) 0 ufc/100 mL 10 0
ISO 9308-1:2014/Amd1:2016

Numero de colénias a 36°C 2 ufc/mL (1) 100 (as 24 h)
ISO 6222:1999

Escherichia coli 0 ufc/100 mL 0 -
ISO 9308-1:2014/Amd1:2016

Enterococcus faecalis 0 ufc/100mL 0 —-
ISO 7899-2:2000

Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100mL 0 —
EN ISO 16266:2008

Estafilococos produtores de coagulase 0 ufc/100mL 0(4) 0
NP 4343:1998

Estafilococos totais 0 ufc/100mL (1) 20
NP 4343:1998

Desinfectante residual (Cloro residual) 0,6 mg/L CI2 (2) -
Método Interno (PTQ 152)(2017-01-13)

Cloro Total 0,8 mg/L CI2 - =
Método Interno PTQ 152 (2017-01-13)

Temperatura * 25 °C — —
Método Interno (PTQ 151)(2016-01-15)

pH (andlise de campo) 7,9 a25°C Escala de 7,0-8,0 7,4-7,6
Método Interno (PTQ 150)(2016-01-15) Sorensen

Cloro Combinado 0,3 mg/L == ===

Método Interno PTQ 152 (2017-01-13)

Declaragado de conformidade
Os parametros analisados cumprem a especificagao/limite de lei.

Os ensaios assinalados com (*) ndo estdo incluidos no ambito da acreditagdo do A.Logos. Os ensaios assinalados com (**) sdo subcontratados a
laboratério com ensaio acreditado e ndo incluidos no @ambito de acreditagdo do A.Logos. Os ensaios assinalados com (***) séo subcontratados a
laboratério com ensaio acreditado e incluidos no ambito de acreditagdo do A.Logos. Os ensaios assinalados com (****) sdo subcontratados com ensaio
néo acreditado.

Este relatorio ndo deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem o acordo escrito do laboratério. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens

BRIAIANRSCOSLCRUNGR AN APCE RGPS ETRLAAGHE RPN e (NS BAMLAE'ER Aluifes 88 Ariii S A 2ERYiARE e - Valor Limite; VR - Valor
Recomendado

(1) Poder-se-a ultrapassar o VMR uma vez por época de abertura ao publico (2) 0,5-1,2 mg/L ¢/ pH de 7,0 a 7,4; 1-2 mg/L ¢/ pH de 7,4 a 8,0 (3) Nao
ultrapassar 4mg/L o valor determinadona agua que abastece a piscina (4) 0/100mL em 90% das amostras
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PTQ, PTM e PAG indica métodos internos do laboratério. "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", "LAE"
indica "L' Analyse des Eaux" Rodier.

De acordo com as especificagdes do cliente/legislagao aplicavel: Limite Lei (a) - Valor paramétrico; VR - Valor recomendado; UFC - Unidades
formadoras de colénias; Lq - Limite de quantificacéo e LD - Limite de Detegao.

A designagao "Azoto amoniacal" é equivalente a "Amonio”; a designagao "Hidrocarbonetos Totais" é equivalente a "Oleos Minerais".

No célculo referente a soma de resultados individuais considera-se que: quando uma ou mais parcelas individuais séo inferiores ao limite de
quantificagéo (Lq) do método, mas pelo menos uma das parcelas é quantificavel, o resultado é apresentado ignorando-se a(s) parcela(s)inferiores ao Lq.
Quando todas as parcelas sdo inferiores ao Lq, o resultado da soma ¢ indicado como inferior a soma dos Lq individuais.

Os ensaios assinalados com (*) ndo estdo incluidos no ambito da acreditagdo do A.Logos. Os ensaios assinalados com (**) sdo subcontratados a
laboratério com ensaio acreditado e ndo incluidos no @ambito de acreditagdo do A.Logos. Os ensaios assinalados com (***) séo subcontratados a
laboratério com ensaio acreditado e incluidos no ambito de acreditagdo do A.Logos. Os ensaios assinalados com (****) sdo subcontratados com ensaio
néo acreditado.

Este relatorio ndo deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem o acordo escrito do laboratério. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens
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